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GUVENLIK TEDBIRLERI

1-) Saghkhh ve glivenli calisma
ortamimna uygun Uurin secimi
yvapilmalhi ve cihaz talimatlara
uygun bir sekilde kullamilmahdar.

2-) Cihazin turetim oncesi gerekli
kontrol, bakim ve temizlikleri
yapilmahdir. Ancak gerilim altinda
elektrik onarimi yapilmamalidir.

3-) Islak elle herhangi bir elektrikli
cihaza dokunulmamali ve tamir
etmeye calisilmamalidir.

4-) Cihazin calisma sekli hakkinda ﬁﬁ\l
operator  bilgilendirilmeli  ve 2
cihazla sadece sorumlulugundaki
kigiler ilgilenmelidir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI

5-) Cihazin konumuna gore ortamin =

aydinlatmasina dikkat edilmelidir.

6-) Ortamdaki giivenlik tedbirlerine
ve levhalarina calisanlarin uymasi
zorunlu tutulmahdir.

7-) Elektrikli cihazlar ve makinalar,
calistinnldiklarm  ortama uygun
koruma tipine sahip olmahdir.
Nem, buhar, vag, toz, 1s1 gibi
etkenlere karsi izole edilmelidir.

8-) Giin sonunda cihazin, kullanim
sonrasinda kapatilmasi ve giivenli
hale getirilmesi gerekmektedir.
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GUVENLI KULLANIM UYARILAR

Cihaz tuizerinde herhangi bir islem yapmadan once tiim besleme gerilimlerini
kesiniz.

Cihaz, enerji altinda iken sokmeyiniz.

Cihaz1 solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihaz1 temizlemek icin
sadece kuru bez kullaniniz.
Cihaz1 cahistirmadan once baglantilarinin dogru oldugunu kontrol ediniz. Sinyal
tagsiyan kablolar1 kontaktor, endiiktif yilikler ve elektriksel giiriltii yayan
cihazlar ile enerji tastyan hatlardan uzak tutunuz.
Cihaz1 rutubet, titresim, Kkirlilik ve vyiiksek/dusiuk 1s1 gibi olumsuz cevre
sartlarindan korunmasi gerekir. Kontaktor gibi elektriksel giirilti yayan
cihazlar ile enerji tagiyan hatlardan uzaga monte ediniz.
Elektriksel gurtiltiillerden en az etkilenmek i¢in; Ekranli kablo kullanin ve ekrani
topraklayiniz.
Cihazimizdaki herhangi bir sorunda yetkili saticimizla temas kurunuz.
Yukaridaki onlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek istenmeyen
durumlardan tiretici firma hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.
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Unity UDG36 devir gostergesi, endiuistriyel otomasyon sistemlerinde kullanilmak
uzere tasarlanmstir. Sensor, PLC, siiruicli, termometre ve sayici gibi cihazlardan

alinan analog bilgileri sayisal olarak gostermek amaciyla tiretilen cihazlardir.
Analog olarak mikroislemci tabanh ¢alisir. Cihaz Analog okumalarda 0 - 10 volt
bilgisine gore hareket eder. Gosterilmek istenen deger, cihaz arkasinda bulunan
trimpot ile stmirlandirilabilir. Cihaz olctileri 77 X 28 X 70 ebatlarinda olup kolaylikla
montaji saglanir. 0-50° calisma sicakligina dayanabilir ve IP 20 koruma sinifina
sahiptir.
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GENEL VE TEKNIK OZELLIKLER

ANALOG INPUT :
COZUNURLUK 10BIT

DC SINYAL GIRIS 0-10 VOLT

SET DEGERI 0-9999 ARASI

IP KORUMA SINIFI IP 20

BOYUT 77X 28X 70
DEVIR GOSTERGESI 4 DIGIT DISPLAY
SICAKLIK ARALIGI 0-50°

VOLTAJ GIRiSI 24V
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NERELERDE KULLANILIR?

e Hat hiz1 ve devir gibi sayisal degerlerin, operator tarafindan takibini
yapmak istedigi tiim alanlarda kullanilr.

KULLANIM ALANLARI

o Endiustriyel sistemler.
» Otomasyon sistemleri.
e Sayici1 gostergeler.

» Kantar indikatorler.
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BAGLANTI SEMASI
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IZLENECEK ADIMLAR

1.Cihaz1 kutusundan
cikartiniz ve kontrol ediniz.

J

2.Cihazin montajlanmasi
islemine baslanmadan once 8.
sayfayl okuyunuz.

J

3.Cihaz ile verilen kablolarin
montajlanmasi igslemine
baslamadan once 6.sayfayi
okuyunuz.

J

4.Guc kablolarinin montajini
yapiniz. Soket baglantilarinin
kontroliinii saglayiniz.

J

5. Cihazin dogru
montajlanmasini ve soketlerin
adet kontroliinii saglayiniz.

8.sayfay1 okudugunuz taktirde
bir sonraki adima geg¢iniz.
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6.sayfay1 okudugunuz taktirde
bir sonraki adima geginiz.
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ILETISIM BILGILERIMIZ

Adres:

Telefon: +90 212 549 30 56
GSM: +90 552 366 30 56

Mail: info@unitygrup.com
www.unitygrup.com
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